| ) Alternative MaBnahmen zur Erfiillung des EEWarmeG-Forderungen

Mindestanteil am Warmeenergichedar

Solarthermie 15%
sonstige solare Strahlungswarme 15 %

gasformige Biomasse 0%
flissige Biomasse 50 %
feste Biomasse 50 %
Geothermie 50 %
Umweltwirme

Antorderungen EEWarmeG

EFH/ZFH: 0,04 m? Koll.-l./m? Nutzt,
MFH: 0,03 m? Koll.-fl/m? Nutzfl. NWG: 15 %

Nutzung in KWK-Anlage
oder
Einspaisung ins Gasnetz

Beste verfiighare Technik nutzen
(Brannwertkessel)
Brennstoffe gem. NachhaltigkeitsV0

klgine und mittlere Feuerungsanlagen,
Brennstofte gam. 1. BimSchV,
Kessalwirkungsgrad

SO KW 86%

=50 kW 88 %

JAZ (BWW konventionell)
Luft/Wasser 3,5 — Luft/Luft 3,5
andere 4,0

JAZ (BWW aus EE)
Luft/Wasser 3.3 — Luft/Luft 3.3
andere 3,8

JAZ (WP fossile Brennst.)
BWW konventionall 1,2

Nachzuweisen durch

Sach-
kundiger

* waitere Inforambonen unter www.astif.org/solarkeymark sowie www.dincertco.de/de/index.html

Abwarme 50 %
Kraft-Warme-Kopplung 50 %
MaBnahmen zur Einsparung

von Energie

Mah- oder Fernwarme 100 %

Abklrzungen:

NWG Nichtwohngebaude
Koll.-fl. Kollektorfliche

Wil. Wohnitlache

ErzatzmaBnahmen

1) Abluft WP wie Luft\Wasser WP

2} KWLWRG =70 %
+ Leistungszahl = 10

3) andere Abwiarmenutzung im
Einzelfall

hocheffizienta KWK
gem, RL 2004/8/EG

Verbesserung der Warmedammung
I:Ip" 15 % wnier EnEV-Nveau

H;" 15 % unter EnEV-Niveau

Netz aus EE oder KWK gespaist

KWK Kraft-Warme-Kopplung
JAZ Jahresarheitszrahl
BWW  Brauchwarmwasser

EE arneuarbara Enargien
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